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1. PREAMBULE

La collégiale Saint-Loup est classée est classée Monument Historique par arrêté du 18 septembre 1907. L’église comprend nef et 
chœur sans transept, les bas-côtés se prolongent en déambulatoire et plusieurs chapelles sont accolées au bas-côté sud. Il faut 
noter que cet édiÞ ce n’est pas voûté en pierre sur les vaisseaux principaux, la nef du XVe est voûtée en bois et le chœur couvert par 
un plafond et poutres du XVIe siècle. Seuls les bas-côtés sont voûtés en pierre. Cela sans doute traduit la crainte des constructeurs 
d’un édiÞ ce trop lourd compte tenu de la faible portance des sols.
Ces craintes se sont avérées réalistes car de nombreuses Þ ssures se sont développées sur les voûtes en pierre, en particulier sur 
le côté sud, mais aussi sur le côté nord, et l’explication de ces désordres a été conÞ rmée par le résultat des sondages carottés au 
pourtour du chœur sud qui faisaient état d’un sol hétérogène et peu résistant. Des consolidations très partielles ont été entreprises, 
mais l’observation de l’évolution des désordres doit encore être poursuivie aÞ n de s’assurer que l’ensemble est maintenant stabilisé 
car de nombreuses Þ ssures sont visibles en de multiples points de l’église, le campanile du chœur se déverse vers l’ouest et le 
clocher en pierre, largement Þ ssuré, semble se déverser également. 
La consultation de l’historique des travaux conÞ rme l’état de dégradation de l’église depuis près d’un siècle. Les rapports sont tous 
alarmants, particulièrement pour l’état des couvertures et aussi des charpentes altérées par les fuites et dont les assemblages sont 
souvent déboités. La tâche est grande et les moyens Þ nanciers limités. Il faut donc en priorité combattre les causes de ces dégra-
dations, la première est la pluie et ses conséquences lorsque les couvertures sont altérées. La mise hors d’eau générale est donc 
la première urgence qui ralentira, voire éradiquera, le processus d’altération de l’ensemble.

Aussi la commune de Brienon-sur-Armançon, propriétaire, poursuit assidument la restauration des couvertures commencée par le 
bas-côté sud et continuée sur le bas-côté nord de la nef, à la suite de la consolidation au début des années 2000 de la pile nord, très 
fragilisée et instable, et de l’arc diaphragme qu’elle supporte, qui articule le haut chœur et la nef plus modeste
Pour ce faire la Ville a lancé une consultation de maîtrise d’œuvre pour mener une restauration qui repose essentiellement sur sa 
pérennité qui est actuellement menacée par l’état alarmant des couvertures, notamment celles du chœur et du déambulatoire.
 
Il faut aussi savoir que le diagnostic, alors appelé étude préalable, que nous avons réalisé il y a une vingtaine d’années se justiÞ ait 
par l’urgence à pallier les nombreux désordres qui affectaient cet édiÞ ce insigne, stabilité, fuites, vétusté, etc., y compris les décors, 
vitraux et objets mobiliers. Il a par conséquent été décidé de commencer par la mise hors d’eau générale, qui en soit est déjà un 
vaste programme. Cette mise hors d’eau se poursuit donc sur le déambulatoire et ses chapelles orientales et septentrionales.

Le diagnostic général, alors appelé étude préalable, établi il y a maintenant vingt ans, avait pour objectif d’établir un bilan général 
de l’édiÞ ce avec la meilleure connaissance possible du bâtiment, non seulement technique, mais aussi historique et artistique. Il 
devait dresser un état hiérarchisé des urgences estimées Þ nancièrement aÞ n de permettre au propriétaire de prendre la mesure 
de ces urgences et d’en organiser progressivement le traitement aÞ n d’améliorer sa pérennité. Il a ainsi permis de constater ce qui 
a affronté les temps de façon inaltérable et ce qui a fait et fait encore défaut. L’objectif le plus évident consiste en une limitation de 
l’entretien, ce qui nécessite l’élimination de toutes les dispositions vicieuses, sommaires, provisoires, voire sophistiquées, aÞ n que 
ce même entretien soit facile et limité.

1.1 - PRÉSENTATION DE LA MISSION
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Nous rappelons que ce diagnostic général date aujourd’hui de vingt ans et que les désordres constatés alors se sont inévitable-
ment aggravés, ce qui engendre la nécessité, au préalable de tout projet, d’actualiser ce diagnostic de façon précise, sur la partie 
strictement concernée par les travaux et d’en évaluer le coût actuel, en dehors de tout à priori, en accord avec le maître d’ouvrage, 
aÞ n de ne pas s’ancrer sur un constat sanitaire ancien et une seule estimation actualisée avec les coefÞ cients de la construction en 
vigueur de ce constat. 
Cette mise à jour précise, fait l’objet de la présente mission et doit permettre au maître d’ouvrage d’aborder cette restauration avec 
toutes les assurances tant techniques que Þ nancières et lui éviter ainsi le risque d’un dérapage Þ nancier incontrôlé. Les études 
qui suivront, AVP, PRO-DCE, seront ainsi appuyées sur la réalité sanitaire et économique d’aujourd’hui et permettront de cerner 
avec précisions l’ensemble des travaux et leur étendue dans les parties arrêtées par le maître d’ouvrage à savoir les couvertures 
chapelles Est et Nord du chœur.

1. PREAMBULE

1.1 - PRÉSENTATION DE LA MISSION
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2 . BILAN SANITAIRE

Rives de couvertures et enduit en partie haute 
du pignon en ciment dégradés laissant péné-
trer l’eau entre le plan des chevrons et l’arase 
supérieure des maçonneries.

Zone déjà restaurée hors périmètre d’interven-
tion. Il conviendra cependant de s’assurer que 
les protections anti-volatiles sont en place et 
assurent bien leur rôle.

2.0 - ARASES ET RIVES MAÇONNÉES

Fig.001

Fig.002
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2 . BILAN SANITAIRE

Arase supérieure des maçonneries traitée par 
corniche en pierre. 
Epaufrures et Þ ssures importantes et nom-
breuses. Pierre déjointoyées

2.0 - ARASES ET RIVES MAÇONNÉES

Ouvrages d’écoulement des eaux pluviales 
hasardeux et discontinus.
Désolidarisation de la chape de dressement 
avec les pierres de la dernière assise.

Développement de mousses au droit des ou-
vrages d’écoulement des eaux pluviales dis-
continus.

Fig.004

Fig.005

Fig.003
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2 . BILAN SANITAIRE

2.0 - ARASES ET RIVES MAÇONNÉES

Présence de manques au niveau du couronne-
ment maçonné du contrefort et sur la corniche 
attenante. 
Gouttière percée et raccordement hasardeux 
entre les deux gouttières

Arase supérieure des maçonneries traitée par 
corniche en pierre. 
Nombreuses pierres très dégradées avec pré-
sence de manques, épaufrures et Þ ssures im-
portantes et nombreuses. Pierre déjointoyées

Fig.006

Fig.007
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Arase supérieure des maçonneries traitée par 
corniche en pierre. 
Nombreuses pierres très dégradées avec pré-
sence de manques, épaufrures et Þ ssures im-
portantes et nombreuses. Pierre déjointoyées

Angle du contrefort présentant un grand 
nombre de pierres desquamées avec présence 
de nombreux manques et Þ ssures importantes.

Face nord du contrefort présentant les même 
désordres que sur la face est. Désorganisation 
en tête des maçonneries avec présence de 
manques et Þ ssures importantes.
Géométrie des ouvrages de charpente et cou-
verture maladroite.

Fig.009

Fig.010

Fig.008

2 . BILAN SANITAIRE

2.0 - ARASES ET RIVES MAÇONNÉES
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Arase supérieure des maçonneries traitée sans 
corniche avec gouttière pendante. La partie 
haute des maçonneries semble avoir été ré-
haussée ou restituée en maçonnerie de moel-
lons sur l’équivalent de deux hauteurs d’assise.

Rives et partie supérieure du pignon recou-
vertes d’un enduit ciment dégradé et cloqué 
laissant pénétrer l’eau entre le plan des che-
vrons et l’arase supérieure des maçonneries.

Géométrie des ouvrages de charpente et cou-
verture maladroite et inadaptée.

Fig.012

Fig.013

Fig.011

2 . BILAN SANITAIRE

2.0 - ARASES ET RIVES MAÇONNÉES
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Corniche interrompue au droit de l’ouvrage de 
couronnement du contrefort. Enroulement du 
paratonnerre autour de la goutière

Fig.015

Fig.014

Arase supérieure des maçonneries traitée par  
corniche en pierre et gouttière pendante.

2 . BILAN SANITAIRE

2.0 - ARASES ET RIVES MAÇONNÉES
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Fig.017

Fig.018

Fig.016

Rives de couvertures et enduit en partie haute 
du pignon en ciment dégradés et cloqué. 
Contrefort en maçonnerie de moellons avec 
courronnement en tuile à deux pentes

Rives de couvertures et enduit ciment dégra-
dés laissant pénétrer l’eau entre le plan des 
chevrons et l’arase supérieure des maçonne-
ries.

Pierre support du chéneau en couvrement du 
contrefort déboitée à l’extrémité nord.

2 . BILAN SANITAIRE

2.0 - ARASES ET RIVES MAÇONNÉES
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Fig.020

Fig.021

Fig.019

Rives de couvertures et enduit en partie haute 
du pignon en ciment dégradés et cloqué lais-
sant pénétrer l’eau entre le plan des chevrons 
et l’arase supérieure des maçonneries.

Contrefort est en maçonnerie de moellons et 
contrefort ouest en pierre de taille. Couronne-
ments en tuile à deux pentes.

Arase supérieure des maçonneries traitée sans 
corniche avec gouttière pendante.

2 . BILAN SANITAIRE

2.0 - ARASES ET RIVES MAÇONNÉES
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Fig.023

Fig.022

Traitement de la reprise de l’arase supérieure 
des maçonneries au droit du raccordement 
avec les bas côtés nord réalisé sans logique 
avec l’emploi de briques de terre cuite. 

Support de la sablière traité de façon hasar-
deuse avec la maçonnerie de briques de terre 
cuite. 

2 . BILAN SANITAIRE

2.0 - ARASES ET RIVES MAÇONNÉES
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Les couvertures et charpentes des combles 
1, 2, 3 (chapelles Sud) ont été restaurées 
récemment.

Comble 4, charpente à chevrons formant 
fermes, 11 travées, supportant liteaux et tuiles 
plates. On relève la présence de sablières 
doublées, de blochets et jambes de force, d’un 
sous-faitage et de faux-entraits. Un pignon sud 
en maçonnerie de moellons, un pignon à pans 
de bois à l’extrémité Nord du comble. 

En pied de rampant Ouest, une consolidation 
récente vient reprendre la charge des chevrons 
par un système de blochets bois rapportés sur 
un fer de type HEA 260 (section à conÞ rmer). 
Ce dernier est encastré dans la maçonnerie 
du pignon de moellons au Sud et dans la 
maçonnerie du choeur en pierres de taille à 
son extrémité Sud.

En pied de rampant Est, on constate une panne 
sablière très déformée, ne reposant plus sur 
l’arase de la maçonnerie, elle surélevée par 
une cale au niveau du 5eme chevron en partant 
du pignon Sud. Cette disposition inadéquate 
fragilise la stabilité de la charpente et semble 
être à l’origine de la déformation signiÞ cative 
de la panne. Par voie de conséquence, les 
éléments de charpente attenants en pâtissent: 
déboîtements des assemblages au niveau 
des blochets, jambes de force et sous-faitage, 
soulèvement des chevrons. La stabilité de 
l’ensemble ainsi que l’étanchéité du comble 
sont donc affaiblis puisque cela génère des 
défaillances en couverture.

Sur le pignon Sud, on relève un poinçon 
reposant sur un entrait. A mi-parcours du 
comble, un poinçon sur la 6eme travée ne 
repose pas sur un entrait mais directement 
sur le mur où les voûtes viennent reposer 
également. Son assemblage avec le sous-
faitage est déboîté. 

Fig.100 - HEA260 et blochets sur noue, accès du comble Sud 3 vers comble Sud-Est 4

Fig.101 - HEA260 et blochets sur comble 4, pied du versant Ouest

Fig.102 - Pignon Sud en moellons, baie ouverte, poinçons et entrait

2.1.1 - COMBLE 4 : CHARPENTE CHAPELLE D’ANGLE SUD-EST

2 . BILAN SANITAIRE

2.1 - CHARPENTE
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2 . BILAN SANITAIRE

Le pignon Nord à pans de bois présente des 
jours importants (voliges + ardoise). L’entrait 
repose en partie sur la voûte. Les chevrons au 
droit de la noue jouxtant le comble du chevet 
sont endommagés en raison d’inÞ ltrations  
d’eau importantes.

Fig.103 - Sous-faîtage, assemblage au poinçon déboîté

Fig.104 - Arase Est, panne sablière, cale et déformation de la panne, blochets déchaussés

Fig.105 - Arase Est, panne sablière, cale et déformation de la panne, blochets déchaussés

2.1 - CHARPENTES 2.1.1 - COMBLE 4 : CHARPENTE CHAPELLE D’ANGLE SUD-EST
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Fig.106 - Noue entre comble 4 Sud-Est et comble 5 chevet, extrados des chevrons altéré

Fig.107 - Pignon Nord à pans de bois, jour dans couverture ardoise, abouts entrait pourri, 
entrait reposant en partie sur la voûte

Fig.108 - Double sablières de faible section, gravâts, noue passage vers comble 5 chevet

2.1.1 - COMBLE 4 : CHARPENTE CHAPELLE D’ANGLE SUD-EST

2 . BILAN SANITAIRE

2.1 - CHARPENTE
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Le comble du chevet Est présente également 
une charpente à chevrons formant fermes, de 
13 travées entre le départ de la noue Sud-Ouest 
et de l’enrayure à l’Est. 3 travées de chevrons 
viennent achever la surface de couverture au 
niveau des noues. L’enrayure se compose de 
17 chevrons. 

Cet ensemble prend  appui sur une double 
sablière périphérique posée sur l’arase des 
maçonneries de moellons. Tout comme dans 
le comble 4 Sud-Est, on retrouve blochets et 
jambes de force en pied de charpente, ainsi 
qu’un contreventement longitudinal assuré 
par un sous-faitage et des contreÞ ches. Sur le 
plan des rampants des écharpes diagonales 
participent également au contreventement.

On retrouve un entrait sur lequel repose un 
poinçon au départ de l’enrayure, puis un 
second entrait avec poinçon à mi-longueur du 
comble reposant sur une arase maçonnée. 

Fig.109 - Versant Sud chevet, sablières doublées, important jour entre couverture et 
maçonnerie, chevrons formant fermes avec blochets et jambes de force, entrait central

Fig.110 - Versant Sud chevet, écharpe diagonale de contreventement 

Fig.111 - Versant Sud chevet - amorce de l’enrayure

2.1.1 - COMBLE 4 : CHARPENTE CHAPELLE D’ANGLE SUD-EST

2 . BILAN SANITAIRE

2.1 - CHARPENTE
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Fig.112 - Enrayure du chevet, extrémité Est enrayure, poinçon et entrait

Fig.113 - Versant Nord, amorce enrayure chevet, écharpe diagonale de contreventement

2.1.2 - COMBLE 5 : CHARPENTE CHAPELLE D’AXE

2 . BILAN SANITAIRE

2.1 - CHARPENTE
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Fig.114 - Versant Nord, faux-entrait, entrait et poinçon central, vue vers choeur

Fig.115 - Noue accès vers comble 6 Nord-Est

2.1.2 - COMBLE 5 : CHARPENTE CHAPELLE D’AXE

2 . BILAN SANITAIRE

2.1 - CHARPENTE
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Fig.116 - Noue accès vers comble 6 Nord-Est

2.1.2 - COMBLE 5 : CHARPENTE CHAPELLE D’AXE

2 . BILAN SANITAIRE

2.1 - CHARPENTE
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Fig.117 - Vers le choeur, sous-faîtage et faux-entrait

Fig.118 - Vue vers l’enrayure du chevet, entraits, poinçons, chevrons formant fermes et faux-
entraits
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Fig.119 - Vue vers l’enrayure du chevet, entraits, poinçons, chevrons formant fermes et faux-
entraits
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Fig.120 - Vue sur blochets, entrait et amorce muret en parpaings, versant Nord
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Fig.121 - Vue vers l’enrayure du chevet, entraits, poinçons, chevrons formant fermes, 
aisseliers et faux-entraits
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Fig.122 - Vue sur le sous-faîtage, faux-enfrait et contreÞ ches

Fig.123 - Vue sur le sous-faîtage, faux-enfrait et contreÞ ches
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Fig.124 - Détail des chevrons sur enrayure
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Fig.125 - Détail sur blochets, jambe de force, entrait et sablières doublées
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Fig.126 - Détail sur blochets, jambe de force et sablières doublées

Fig.127 - Détail sablières doublées sur noue vers comble 6 Nord-Est, plot béton
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La charpente du comble 6 de la chapelle 
d’angle Nord-Est s’apparente à celle du comble 
4 chapelle d’angle Sud-Est. On retrouve des 
chevrons formant fermes, blochets et jambes 
de force, avec faux-entraits et sous-faitage 
contreventés par des contreÞ ches. 

Contrairement au Sud, ce comble Nord ne 
dispose pas d’entrait sur le pignon maçonné 
en moellons. Un entrait central vient reprendre 
un poinçon (ce qui n’est pas le cas au Sud où 
le poinçon est posé à même la maçonnerie), 
entrait reposant en partie sur une arase 
maçonnée. Côté Ouest, on notera l’absence 
de jambette en pied de chevrons, au-delà de 
l’entrait central.

On dénombres 13 travées de chevrons formant 
fermes, l’entrait se situe au niveau de la 5eme 
travée en partant du pignon maçonné au Nord. 
On retrouve également un pignon à pans de 
bois  sur l’extrémité Sud de ce comble. En pied, 
on constate que l’entrait est fracturé et n’assure 
plus son rôle. On constate également une 
altération importante des bois, exposés à l’eau 
au niveau des noues de couverture entraînant 
le pourrissement des pièces.

Les chevrons du versant Ouest se sont écartés 
vers l’Ouest, ce qui a entraîné le déboîtement 
des entraits retroussés du côté Ouest. 

On relève une Þ ssure verticale sur la 
maçonnerie côté Est, 6eme travée de chevron.

Fig.128 - Vers pignon maçonnerie moellons Nord, entrait et poinçon central, chevrons 
formant fermes, sous-faîtage, baie ouverte, Þ ssure sur maçonnerie Est sur 6eme chevron 

Fig.129 - Versant Ouest, dévers des chevrons vers l’Ouest, déboîtement des faux-entraits

Fig.130 - Versant Ouest, absence de blochet et de jambe de force avant l’entrait
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Fig.131 - Pignon Nord, sablière, blochet et jambe de force, sous-faitage
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Fig.132 - Détail sur entrait et poinçon
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Fig.133 - Extrémité Nord du comble, sablière entaillée pour blochets, jour nettement visible 
(absence de corniche)
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Fig.134 - Vue sur entrait et sous-faîtage, lien métallique vient renforcer l’assemblage sous-
faîtage / poinçon
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Fig.135 - Vue vers le pignon Sud, vers pans de bois

Fig.136 - Faux-entrait et sous-faîtage

Fig.137 - Faux-entrait et sous-faîtage
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Fig.138 - Sablière et arase maçonnée en moellons

Fig.139 - Chevrons et liteaux, interruption des jambes de force

Fig.140 - Pignon Sud à pans de bois, entrait fracturé reposant en partie sur la voûte et plot 
parpaings, abouts de poteaux pourris
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Fig.141 - Pignon Sud à pans de bois, entrait fracturé reposant en partie sur la voûte et plot 
parpaings, abouts de poteaux pourris
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Les chevrons de cette charpente semblent 
issus d’une ancienne charpente à chevrons 
formant fermes, réemployés dans ce comble. 
On comptabilise 3 fermes, 22 travées de 
chevrons, pannes sablières des deux côtés 
sur lesquelles reposent ces fermes, 2 pannes 
intermédiaires de chaque côté, un sous-faîtage 
et contreÞ ches assurant le contreventement 
longitudinal. 

On constate de nombreuses pièces de 
réemploi, des clés bois, clés à clavettes, venant 
renforcer les assemblages de sous-faîtage.

Côté Nord, il n’y a pas de ferme, les pannes 
viennent se Þ cher dans la maçonnerie de 
moellons directement.

La ferme d’extrémité Sud jouxtant la 
maçonnerie du choeur est dans un état 
critique. L’arbalétrier du versant Ouest est 
totalement pourri et fracturé.  Le reste de la 
ferme est aussi largement détérioré par l’eau. 
La charpente et la couverture sur cette noue 
se sont affaissées du fait de cette rupture. 
La ferme a été fortement exposée à l’eau en 
raison d’inÞ ltrations récurrentes. Deux étais ont 
été posés en urgence pour soulager les efforts 
sur l’arbalétrier défaillant. 

La couverture est perforée en de nombreux 
endroits. 

Fig.142 - Vesrant Est, pignon Nord pannes posées sur arase, pas de ferme d’extrémité, 
couverture perforée, chevrons de réemploi pourris dont la section est fragilisée par 
d’anciennes dispositions d’assemblage
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Fig.143 - Versant Est, sous-faîtage, pannes intermédiaires, ferme centrale et chevrons de 
réemploi
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Fig.144 - Versant Est, en pied de rampant rajout maçonnerie béton

Fig.145 - Vue du sous-faîtage, poinçons et contreÞ ches

Fig.146 - Versant Est, vue sur travée Sud (vers choeur), tabatière d’accès couverture
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Fig.147 - Versant Est, noue entre combles 7 et 6, pied d’arbalétrier de la ferme 
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Fig.148 - Versant Est, noue entre combles 7 et 6, maçonnerie du choeur
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Fig.149 - Versant Ouest, pignon Nord, pannes posées sur arase, pas de ferme d’extrémité, 
chevrons présentant traces d’exposition à l’eau, pourrissement des pièces
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Fig.150 - Versant Ouest, ferme travée Nord
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Fig.151 - Versant Ouest, fermes travée centrale
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Fig.152 - Versant Ouest, fermes travée centrale, chevrons bois pourris
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Fig.153 - Versant Ouest, vue sur noue vers comble 8, chevrons pourris, sablière doublée
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Fig.154 - Ferme extrémité Sud, vers choeur, la moitié Ouest de la ferme est entièrement 
pourrie, arbalétrier fracturé. Des étaiements d’urgence ont été mis en place. 

Fig.155 - Ferme extrémité Sud, vers choeur, la moitié Ouest de la ferme est entièrement 
pourrie, arbalétrier fracturé. Des étaiements d’urgence ont été mis en place. Percements 
couverture et au faitage.

Fig.156 - Potelet de renfort ponctuel reprenant la panne devant normalement être soutenu 
par l’arbalétrier. Dispositif de reprise sommaire et temporaire.
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Fig.157 - Vue sur noue entre combles 6 et 7, étriers métalliques solidarisant entrait de ferme 
avec panne sablière

Fig.158 - Versant Ouest, détail sur la noue entre combles 7 et 8
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Fig.159 - Versant Est, noue entre comble 7 et 6, pied d’arbalétrier de la ferme 
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Fig.160 - Versant Est, travée centrale, massif béton rapporté

Fig.161 - Versant Est, vue vers pignon nord, chevrons altéré par inÞ ltrations d’eau, percements 
dans la couverture
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Fig.162 - Vue vers pignon nord, sous-faîtage, assemblages clés avec clavettes bois
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Tout comme la charpente du comble précédent, 
les chevrons de cette charpente semblent issus 
d’une ancienne charpente à chevrons formant 
fermes, réemployés dans ce comble. 

On y comptabilise aussi 3 fermes, 22 travées 
de chevrons, 2 pannes intermédiaires de 
chaque côté, un sous-faîtage et contreÞ ches 
assurant le contreventement longitudinal. 
L’accumulation de gravâts et débris rend 
difÞ cile le contrôle de la panne sablière en pied 
de rampant Est. Absence de panne sablière 
côté Ouest, les entraits sont posés à même 
l’arase maçonnée entaillée ponctuellement. 

Sur la travée d’extrémité Nord, les chevrons 
du versant Ouest ont été  remplacés plus 
récemment. 

Des clés de bois viennent renforcer les 
assemblages au niveau du sous-faîtage. 

Fig.163 - Vue vers pignon nord, sous-faîtage, assemblages clés avec clavettes bois, fermes 
avec chevrons de réemploi (initialement issu d’une charpente à chevrons formant fermes)

Fig.164 - Versant Est, tabatière d’accès couverture, chevrons de réemploi, fermes sur travée 
centrale, panne sablière ensevelie sous débris
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Fig.165 - Vue sur noue jonction entre comble 8 et 7, ferme d’extrémité sud sur maçonnerie 
du choeur
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Fig.166 - Vue sur noue jonction entre comble 8 et 7, importantes traces d’exposition à l’eau, 
perforations de la couverture, ß échissement et déformations des pannes intermédiaires
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Fig.167 - Versant Est, tabatière d’accès couverture, travée centrale, panne intermédiaire 
de réemploi (présence d’entailles pour assemblage d’éléments de charpente), chevrons de 
réemplois 

Fig.168 - Versant Est, tabatière d’accès couverture, travée centrale, panne intermédiaire 
de réemploi (présence d’entailles pour assemblage d’éléments de charpente), chevrons de 
réemploi
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Fig.169 - Versant Est, travée extrémité nord, sous-faîtage, trou de couverture au faîtage

Fig.170 - Versant Est, travée extrémité nord, nombreuses perforations de la couverture, 
chevrons très altérés (noircissement des bois en raison d’absorption d’eau en grande 
quantité)
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Fig.171 - Versant Ouest, travée extrémité nord, chevrons et liteaux remplacés récemment

Fig.172 - Versant Ouest, travée extrémité nord, chevrons et liteaux remplacés récemment
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Fig.173 - Versant Ouest, travée centrale vue sur sous-faîtage avec contreÞ ches et poinçons, 
assemblage par clés bois à clavettes

Fig.174 - Versant Ouest travée centrale, sablière sur arase maçonnée, perforation couverture, 
jour important, arase maçonnée interrompue

Fig.175 - Vue vers extrémité Sud, ferme sur maçonnerie du choeur
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Fig.176 - Vue sur versant Ouest dernière travée Nord récente

Fig.177 - Détail sur assemblages ferme - poinçon, contreÞ ches et sous-faîtage

Fig.178 - Vue sur noue entre comble 8 vers comble des bas-côtés Nord, extrémités de 
chevrons pourries
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Fig.179 - Vue sur noue entre comble 8 vers comble des bas-côtés Nord, trou dans la 
couverture au niveau du contrefort
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3 . CONCLUSION

3.0 - ARASES ET RIVES MAÇONNÉES

On constate un linéaire important de corniches en pierre manquantes ou largement dégradées qu’il est nécessaire de restaurer et reconstituer 
lors des travaux de couvertures et charpente.

Les arases sont à compléter et à remailler, des portions de moellons sont manquantes. Certaines zones présentent des Þ ssures importantes. 
Ces reprises permettront d’assainir les surfaces d’appui des pannes sablières qui sont actuellement déformées et reposent sur des calages 
précaires - ou parfois même dans le vide - engendrant des faiblesses dans la stabilité de la charpente  et des défaillances d’étanchéité en 
couverture.

Les contreforts sont pour certains fragilisés et très érodés. Il conviendra de s’assurer de bonne la cohésion de l’appareillage aÞ n d’éviter de 
potentiels risques de chute de pierres. En tête de contrefort, des reprises sont à prévoir (rejointoiement, restauration et reconstitution) puisque 
leur principe de protection en couverture va être revu.

3.1 - CHARPENTES

La charpente présente de nombreuses faiblesses et adaptations successives au niveau des assemblages et des zones d’appuis: jonctions 
déboîtées, cales précaires paliant l’altération des arases, pannes sablières pourries, déformées, fracturées ou inexistantes en certains 
endroits, abouts de chevrons nécrosés suite à des inß itrations récurrentes en rives et aux noues de couvertures. De nombreux éléments de 
charpente et notamment des chevrons, sont des pièces de réemploi ayant appartenu à une autre typologie de charpente : faibles sections,  
présence de mortaises sur certaines pannes et chevrons.

L’ensemble des noues ainsi que les sablières au droit des pignons à pans de bois des chapelles Sud-Est et Nord-Est (combles 4 et 6) sont 
entièrement à reprendre. 

L’état critique de la couverture et les inÞ ltrations qui en résultent ont fortement dégradé l’ensemble de la charpente et nous estimons que cette 
dernière est à remplacer en très grande partie, à hauteur d’environ 75%.

3.2 - COUVERTURES

Les couvertures de l’ensemble des chapelles concernées par ce diagnostic sont à remplacer en intégralité. La vétusté et l’absence d’entretien 
régulier ont abouti à la colonisation des toits par de la végétation sauvage, particulièrement de mousse verte présente en abondance. Cette 
dernière obstrue les dispositifs d’écoulement, les chéneaux peu larges deviennent alors inefÞ caces et l’eau stagnante Þ ni par inÞ ltrer les 
combles. Les altérations et déformations en charpente et maçonnerie génèrent des failles dans la couverture et la désolidarisation des noues 
le long de la maçonnerie du choeur.

Les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales sont à remanier et assainir, les chéneaux sont à refaire dans des sections amples. Le principe 
de couverture en tête des contreforts est à reprendre entièrement, par une protection en plomb ou en cuivre. 
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